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PROJET

INDICEN° PLANCODE

PLAN

ÉCHELLE

IND. DESSINÉ CONTROLÉDATE MODIFICATIONS

-

BASSIN D'ORAGE GILSDORF (U1365-15)

f

b

c

d

e 11.04.2023 L. Munier F.Nemesheimer Mise à jour suivant directives Siden

29.11.2022 L. Munier F.Nemesheimer Mise à jour suivant directives Siden

22.08.2022 L. Munier F.Nemesheimer Mise à jour suivant directives Siden

21.02.2022 N. Schneider F.Nemesheimer Mise à jour diamètre conduite de refoulement

11.09.2023 L. Munier F.Nemesheimer Mise à jour suivant directives Siden (retour prüflauf 3)
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DETAILS BASSIN : VUES EN PLAN

Vue en plan

Vue en plan bâtiment de service

Vue en plan local des pompes

Beckenvolumen V = 425 m³
Drosselwassermenge RÜB QD = 11.5 l/s
Fördermenge Pumpwerk QP = 290 l/s


