
E-Raum

Aerzen D12 S

Gebläse 1

Aerzen D12 S

Gebläse 2

WC/DU

E-Raum

Abluft Ventilator
Typ Maico ECA 150 ipro VZC

Zulauf PP da 315

Rohrsohle 385.50

Abluft Ventilator
Typ Maico DZQ 50/4 B

Grundwasserspiegel

Grundwasserspiegel Grundwasserspiegel

Grundwasserspiegel

Pfahlkopfbalken
0.90x0.60 m

Bohrpfahlwand
Ø 90 cm - L = 8.00 m

Pfahlkopfbalken
0.90x0.60 m

Bohrpfahlwand
Ø 90 cm

Kiesstreifen

zum Versickern

Schnitt A - A
1

Ech: 1/50 Schnitt D - D
4

Ech: 1/50

Schnitt B - B
2

Ech: 1/50

Schnitt C - C
3

Ech: 1/50

Fällmittelbehälter
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MID

MID

t=4

t=4

Wandschwenkkran 500kg

Fällmittelbehälter

Zuluftleitung Gebläse
Achse = 393.52
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Kiesstreifen

zum Versickern

MID

Ausguss-

becken

Schlauch

3/4"

Wandschwenkkran 500kg
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 Abgehängte Decke Kassette

625 x 625 mm

Typ Knauf - oder glw

Brückenlaufkran 1000kg

Brückenlaufkran 1000kg

Brückenlaufkran 1000kg

DN150 W 1.4571

Schieber DN150

Kompensatoren DN150

Spülanschluß

Rüchschlagklape DN150

Schieber DN150

Zulaufpumpen

Flygt NT 3102 MT3 - 461

DN150 W 1.4571

Gemeinsame Rohrleitung

DN200 W 1.4571

 Abgehängte Decke Kassette

625 x 625 mm

Typ Knauf - oder glw

 Abgehängte Decke Kassette

625 x 625 mm

Typ Knauf - oder glw

DN 100 W 1.4571 mit Korrosionsschutzbänder

Typ Denso oder glw.

pente

Durchführung Bodenplatte
mit Mauerkragen

Materialwechsel
PE auf Edelstahl

ÜS-Pumpe

Flygt NT 3085

MT3 - 463

Schwimmschlamm-Pumpe

Flygt NT 3085 MT3 - 463

HEB 280
+ Anschlußholz b/h = 28/6

Holzbalken b/h = 20/34
BSH GL24h

 Abgehängte Decke Kassette

625 x 625 mm

Typ Knauf - oder glw

HEB 280
+ Anschlußholz b/h = 28/6

Holzbalken b/h = 20/34
BSH GL24h

Kabelschachtabdeckungen
(Klasse D 400)

1400 x 700

Rüchschlagklape DN150

Schieber DN150

DN150 W 1.4571

Zulaufpumpen

Flygt NT 3102 MT3 - 461

Gemeinsame Rohrleitung

DN200 W 1.4571

Schieber DN200

MID

Schieber DN200

Schieber DN200

MID

Schieber DN200

Wandschwenkkran 500kg

Druckerhöhungsanlage

ÜS-Pumpe

Flygt NT 3085 MT3 - 463

DN 100 W 1.4571

DN 80 W 1.4571

Schwimmschlamm

DN100 W 1.4571

Schwimmschlamm DN100 W 1.4571 P
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Überschussschlamm PE100 SDR17 DA90 x 5.4

PE100 SDR17 DA125 x 7.4

HEB 280
+ Anschlußholz b/h = 28/6

Befüllungsleitung PE80 SDR17.6 Da 140x8

DN 100 W 1.4571

mit Korrosionsschutzbänder

Typ Denso oder glw.

Pfahlkopfbalken
1.00x0.80 m

Bohrpfahlwand
Ø 90 cm - L = 14.00 m

Pfahlkopfbalken
0.90x0.60 m

Bohrpfahlwand
Ø 90 cm - L = 8.00 m

DN100 W 1.4571

DN150 W 1.4571

1x Kabeldurchführung

Hauff HSI150 ou similaire

1x Kabeldurchführung

Hauff HSI150 ou similaire

ACO DRAIN Multiline V 100 Seal

Compositrost Microgrip (schwarz)

Entleerungsleitung

DN150 W 1.4571

Schachtabdeckung
1500x1000
Typ Huber SD7 - oder glw

Druckbehälter

Membranebruchmelder

Rückspülfilter

Ausguss-

becken

Schlauch

3/4"

Schwimmschlamm

Detail s.o.

Zwischenraum verfüllen

Pumpensumpf
80 x 80 x 80 cm

Détail Kellerentwässerung
Ech: 1/25

Kellerentwässerungspumpe

Edelstahlwanne 1.4701
65 x 65 x 75 cm

Gitterroststabdeckung
Edelstahl 1.4571

t=4

flexibler Anschlussschlauch DN50

Edelstahlrückschlagventil DN50

Edelstahlkugelhahn DN50

Niv. Rigole

Niv. fini

Niv. brut

Rohrleitung Da54.0 x 1.5
Edelstahl 1.4401

Ech: 1/10
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IND.

DATE

INITIALE

DESSINE

VISA
INITIALE

CONTROLE

VISA
INITIALE

VALIDE

VISA

MODIFICATIONS

PROJET:

OBJET:

MAITRE D'OUVRAGE:

ECHELLE : FICHIER :

No PLAN :MAITRE D'OUVRAGE: No PLAN :BUREAU D'ETUDE:

DATE

INITIALE

DESSINE

VISA INITIALE

CONTROLE

VISA
INITIALE

VALIDE

VISA

Soumission

LOCALISATION

S.I.D.E.N.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEPOLLUTION

 DES EAUX RESIDUAIRES DU NORD

ADMINISTRATION COMMUNALE DE WINCRANGE

STATION D'EPURATION DE SASSEL (2.400 E.H.)

IND.

Tel.: (+352) 49 00 65 1

e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de l'Égalité

BP 1034

L-1010 Luxembourg

BATIMENT TECHNIQUE / ADMINISTRATIF

COUPES

G.F.23.11.2018

CH061088-104

103-105.dwg1/50C.Ma.

U1270-08

J.T.

T.Go

G.F.04.02.2019

Remarques SIDEN janvier 2019

C.Ma.

J.T.

T.Go

G.F.06.03.2019

Remarques SIDEN février 2019

C.Ma.

J.T.

T.Go

G.F.03.05.2019

Remarques SIDEN avril 2019

C.Ma.

J.T.

T.Go

1. Betonier-

abschnitt

2. Betonier-

abschnitt

MInimaler Abstand nach

gültiger Norm

Aufkantung Bodenplatte / Wand

Maßstab:1/10

Erdungsband

Verpressschlauch

Beidseitig beschichtetes Fugenblech

(an der Bauwerksinnenseite plaziert)

ANMERKUNG:

Alle erdberührten Bauteile aus WU-Beton auszuführen:

BETON C30/37 - cat.3 HRS XC4,XD2, XF3, XA2 hydrofuge

BETON C35/45 - cat.6 HRS XC4,XD2, XF3, XA3 hydrofuge (fosse d'entrée)

Alle Betonarbeitsfugen der Außenwände sind mittels Injektionsschläuchen

abzudichten.

Gebrochene Kanten 15mm x 15mm

Profilbeton C30/37 cat.3 HRS

Beton für die Sauberkeitsschicht C12/15

Metallschutz in den Feuchträumen anhand galvanisieren (Stahlbau LotI)

BETON MAUERWERK

LEGENDE

LOT II: ELECTRO-TECHNIQUE/MECANIQUE

LOT I: GENIE CIVIL
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